
Nagata

1

梱包品を確認してください。
1
同梱品確認

4 

棚下ニューカプラーセット（NL-30×4 本立）

仕　様
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シールテープ
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組立方法
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１２ｍ間隔で設置します。●
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● スプリンクラー取付ねじ部にシールテープを
時計まわりに巻いてください。

● 下図の様に立てた後、反対側のハンドル差し込みパイプにハンドルを差し込みます。

ハンドルは紛失しない様に管理してください。

ハンドル差し込みパイプ

ハンドル

● スプリンクラーの六角部分を
スパナできっちり締め込んでください。
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爪を溝にはめ回して接続してください。

爪を溝にはめ回して接続してください。
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